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Opole, 2026-08-21
HK.90820.12.20.2026.JF

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tarnów Opolski Sp. z o.o.
Kąty Opolskie, ul. Kościelna 12
46-050 Tarnów Opolski

D E C Y Z J A nr 1063/2026/D

Na podstawie:
- art. 27 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 37 ust. 1, art. 37 ax ust. 1, ust. 3 pkt 3 , ust. 4 pkt 1, ust. 
5, 6 i 7 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., 
poz. 416 ze zm.);
- art. 104 § 1, art. 107 § 1 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691);
- załącznika nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. 
poz. 748)
oraz w oparciu o wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniach 18 i 
19 sierpnia r. z wodociągu publicznego Tarnów Opolski, zarządzanego przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tarnów Opolski Sp. z o.o., Kąty Opolskie, ul. 
Kościelna 12, 46-050 Tarnów Opolski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 21.08.2026 r. nr 1200/W/N/OL/26 i nr 
1203/W/N/OL/26 z badań próbek wody pobranych w dniu 18 i 19 sierpnia 2026 r. 
z wodociągu publicznego Tarnów Opolski (ujęcie w Miedzianej zasilające miejscowości 
Kąty Opolskie i Przywory) zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Tarnów Opolski Sp. z o.o., Kąty Opolskie, ul. Kościelna 12, 46-050 Tarnów Opolski

stwierdza

niezgodność parametryczną w zakresie bakterii grupy coli <10 NPL/100 ml, przy 
jednoczesnym braku obecności bakterii zanieczyszczenia kałowego – E.coli i enterokoków

nakazuje

1. doprowadzić jakość wody dostarczanej z wodociągu publicznego Tarnów Opolski 
(ujęcie w Miedzianej zasilające miejscowości Kąty Opolskie i Przywory) w zakresie 
bakterii grupy coli do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748);
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2. pobrać dodatkowe próbki wody, niepóźnej niż 48 godzin od przekazanej 
informacji o niezgodności z wartością parametryczną, w celu potwierdzenia 
niezgodności oraz ustalenia miejsca i przyczyny tej niezgodności;

3. podjąć działania naprawcze mające na celu usunięcie przyczyny niezgodności z 
wartością parametryczną.;

4. poinformować o podjętych działaniach i ich zakończeniu mieszkańców, hurtowego 
odbiorcę wody oraz Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu;

5. poinformować w skuteczny sposób mieszkańców i hurtowego odbiorcę wody o 
przekroczeniu parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli) oraz 
informacji o ograniczeniu korzystania z wody do spożycia poprzez umieszczenie 
komunikatów o jej jakości;

6. przedstawić zakres i termin realizacji planowane działania naprawcze i wskazać 
planowany termin poboru próbek wody po zakończonych działaniach 
naprawczych;

7. pobrać po zakończeniu działań naprawczych próbki wody co najmniej w 
miejscach, gdzie stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną, celem 
potwierdzenia skuteczności prowadzonych działań naprawczych i stwierdzenia 
zgodności z wymaganiami;

8. ustalić przyczynę niezgodności z wartością parametryczną.
Decyzja w pkt. 1,2,3,4,5 podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności ze względu 
na ochronę zdrowia ludzkiego. 
Termin wykonania pkt. 6 ustala się na (25.08.2026 r.)
Termin wykonania pkt. 7 i 8 ustala się na (21.09.2026 r.)

Uzasadnienie:

W dniu  18.08.2026 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody do spożycia 
przez ludzi pobrano próbki wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Tarnów 
Opolski (ujęcie w Miedzianej zasilające miejscowości Kąty Opolskie i Przywory) 
zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tarnów Opolski Sp. z o.o., Kąty 
Opolskie ul. Kościelna 12, 46-050 Tarnów Opolski, które następnie powtórzono w dniu 
19.08.2026 r. W próbkach pobranych w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Tarnów Opolski Sp. z o.o. w Kątach Opolskich stwierdzono bakterie grupy 
coli – 4 NPL/100 ml z przedziałem ufności 2-10 NPL/100 ml (sprawozdanie  nr 
1200/W/N/OL/26 z dnia 21.08.2026 r.) oraz  3 NPL/100 ml z przedziałem ufności 1-11 
NPL/100 ml(sprawozdanie nr 1203/W/N/OL/26 z dnia 21.08.2026 r.)
Na podstawie uzyskanych sprawozdań stwierdzono na wodociągu publicznym Tarnów 
Opolski obecność bakterii coli <10 NPL/100 ml.
Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia stanowi naruszenie 
wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – załącznik nr 1 część C 
tabela 1. Wartość parametryczna bakterii grupy coli zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wynosi 0 NPL/100 ml.
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Jednocześnie w przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych całkowicie wykluczono 
obecność bakterii E.coli i enterokoków.
Zgodnie z art. 37ax ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszcza się 
pojedyncze bakterie grupy coli<10 jtk lub NPL/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu 
obecności w badanej próbce bakterii zanieczyszczenia kałowego – E.coli i enterokoków.
Bakterie grupy coli są uznawane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody 
do spożycia. Nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie, a stwierdzenie 
ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenia 
lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Test na bakterie 
grupy coli może być wykorzystywany jako wskaźnik efektywności systemu 
rozprowadzającego wodę czystą. 
Zgodnie z art. 37 ax ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dokonano oceny 
stopnia zagrożenia zdrowotnego. Obecność bakterii grupy coli- przy jednoczesnym braku 
E.coli i entrokoków  - wskazuje, że zanieczyszczenie ma charakter wskaźnikowy. Świadczy 
najczęściej o przenikaniu do sieci substancji organicznych, stagnacji wody, rozwoju 
biofilmu lub miejscowej nieszczelności sieci wodociągowej, a nie o bezpośrednim skażeniu 
fekalnym. W związku z powyższym stwierdzona niezgodność parametryczna nie stanowi 
bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.
Pomimo wskaźnikowego charakteru zanieczyszczenia, obecność bakterii grupy coli w 
wodzie nieprzegotowanej może wywołać dolegliwości żołądkowo-jelitowe u osób o 
obniżonej odporności, pacjentów w trakcie immunosupresji, osób starszych oraz 
niemowląt.
W związku z w/w faktami stwierdzono, że woda w wodociągu publicznym Tarnów Opolski 
(ujęcie w Miedzianej zasilające miejscowości Kąty Opolskie i Przywory)
nie nadaje się bezpośrednio do spożycia. Zarządzający wodociągiem musi podjąć 
zdecydowane i natychmiastowe działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody 
do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Tarnów Opolski (ujęcie w Miedzianej 
zasilające miejscowości Kąty Opolskie i Przywory) pod kątem bakteriologicznym do 
przepisów określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 22 maja 2026  r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.
Równocześnie należy przekazać mieszkańcom, hurtowemu odbiorcy wody oraz 
Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu informację o jakości 
wody, która oprócz danych o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów 
mikrobiologicznych oraz związanych z nimi zagrożeniami powinna zawierać zalecenia 
mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzi. Należy poinformować ludzi o 
konieczności przegotowania wody z kranu przed spożyciem (2-3 minuty w otwartym 
naczyniu), o używaniu do mycia naczyń kuchennych, warzyw i owoców wyłącznie wody 
przegotowanej oraz o możliwości używania wody z wodociągu do utrzymania higieny 
osobistej, kąpieli oraz spłukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów domowych. 
Przywołane powyżej postępowanie - dezynfekcja termiczna wody ma służyć w tym 
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przypadku ochronie zdrowia ludności ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych grup 
populacyjnych.
O wykonaniu działań naprawczych należy zawiadomić Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu, przedstawiając wyniki badań laboratoryjnych wody 
przeprowadzonych przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji albo innej jednostki akredytacyjnej z państw członkowskich Unii Europejskiej 
na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 zgodnie z art. 37aa ustawy z 
dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając interes strony, rozstrzygnięto jak 
w sentencji.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.

Stroną zobowiązaną do wykonania decyzji jest Prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Tarnów Opolski Sp. z o.o., Katy Opolskie, ul. Kościelna 12, 46-050 Tarnów 
Opolski.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §1 i 2, 
art.129 §1 i 2 Kpa).
Wniesie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku nałożonego decyzją w pkt. 1,2,3 
zgodnie z art. 130 § 3 k.p.a.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opolu. 
Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).

Załącznik:
1 Sprawozdania z badań wody nr 1200/W/N/OL/26 i  nr1203/W/N/Ol/26

Sprawę prowadzi: Joanna Frądczyk, Starszy Asystent Oddział Higieny Komunalnej

Marzena Nanowska-Geisler

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny
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/dokument podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. A. Mickiewicza 1
45-367 Opole

3. HŻ
4. a/a
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